
Monatsbericht Strom 2002 (Werte in kWh) Freitag, 2. April 2004

- Bei den Differenzen stehen negative Werte für Einsparungen, positive für Mehrverbrauch

Monat Messstelle Strom Verbrauch Vorjahr Verbrauch akt.Jahr Differenz absolut

1 Vordergebäude 6.414,001
2 Hintergebäude 8.199,60

3 Rückgebäude 582,00

15.195,60Monatssummen

1 Vordergebäude 5.424,002
2 Hintergebäude 7.359,30

3 Rückgebäude 546,00

13.329,30Monatssummen

1 Vordergebäude 5.396,623
2 Hintergebäude 7.906,86

3 Rückgebäude 574,09

13.877,57Monatssummen

1 Vordergebäude 4.838,184
2 Hintergebäude 7.722,54

3 Rückgebäude 610,91

13.171,63Monatssummen

1 Vordergebäude 5.532,005
2 Hintergebäude 7.932,90

3 Rückgebäude 486,00

13.950,90Monatssummen

1 Vordergebäude 6.243,896
2 Hintergebäude 8.325,05

3 Rückgebäude 472,45

15.041,39Monatssummen

1 Vordergebäude 5.921,13 6.068,117 146,98

2 Hintergebäude 7.380,72 8.619,04 1.238,32

3 Rückgebäude 409,74 208,55 -201,19

13.711,59 14.895,70 1.184,11Monatssummen

1 Vordergebäude 5.073,60 5.477,078 403,47

2 Hintergebäude 6.536,10 7.779,73 1.243,63

3 Rückgebäude 318,00 81,68 -236,32

11.927,70 13.338,48 1.410,78Monatssummen

SEITE 1 VON 2



Monat Messstelle Strom Verbrauch Vorjahr Verbrauch akt.Jahr Differenz absolut

1 Vordergebäude 4.560,39 5.120,139 559,74

2 Hintergebäude 7.827,68 7.753,07 -74,61

3 Rückgebäude 577,74 200,32 -377,42

12.965,81 13.073,52 107,71Monatssummen

1 Vordergebäude 5.877,21 6.202,8010 325,59

2 Hintergebäude 10.413,22 10.071,00 -342,22

3 Rückgebäude 667,26 168,00 -499,26

16.957,69 16.441,80 -515,89Monatssummen

1 Vordergebäude 6.546,00 6.081,7511 -464,25

2 Hintergebäude 8.197,80 8.676,56 478,76

3 Rückgebäude 657,00 468,28 -188,72

15.400,80 15.226,59 -174,21Monatssummen

1 Vordergebäude 5.642,40 5.688,0712 45,67

2 Hintergebäude 7.594,20 8.835,87 1.241,67

3 Rückgebäude 570,00 428,33 -141,67

13.806,60 14.952,27 1.145,67Monatssummen
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