
Monatsbericht Strom 2003 (Werte in kWh) Freitag, 2. April 2004

- Bei den Differenzen stehen negative Werte für Einsparungen, positive für Mehrverbrauch

Monat Messstelle Strom Verbrauch Vorjahr Verbrauch akt.Jahr Differenz absolut

1 Vordergebäude 6.414,00 6245,381 -168,62

2 Hintergebäude 8.199,60 8955,07 755,47

3 Rückgebäude 582,00 453,39 -128,61

15.195,60 15.653,84 458,24Monatssummen

1 Vordergebäude 5.424,00 5584,102 160,10

2 Hintergebäude 7.359,30 7480,07 120,77

3 Rückgebäude 546,00 560,90 14,90

13.329,30 13.625,07 295,77Monatssummen

1 Vordergebäude 5.396,62 5239,903 -156,72

2 Hintergebäude 7.906,86 8326,03 419,17

3 Rückgebäude 574,09 600,10 26,01

13.877,57 14.166,03 288,46Monatssummen

1 Vordergebäude 4.838,18 5233,504 395,32

2 Hintergebäude 7.722,54 8392,54 670,00

3 Rückgebäude 610,91 606,90 -4,01

13.171,63 14.232,94 1.061,31Monatssummen

1 Vordergebäude 5.532,00 5901,185 369,18

2 Hintergebäude 7.932,90 8967,68 1.034,78

3 Rückgebäude 486,00 544,17 58,17

13.950,90 15.413,03 1.462,13Monatssummen

1 Vordergebäude 6.243,89 6505,326 261,43

2 Hintergebäude 8.325,05 8629,77 304,72

3 Rückgebäude 472,45 484,74 12,29

15.041,39 15.619,83 578,44Monatssummen

1 Vordergebäude 6.068,11 7095,607 1.027,49

2 Hintergebäude 8.619,04 9310,50 691,46

3 Rückgebäude 208,55 543,00 334,45

14.895,70 16.949,10 2.053,40Monatssummen

1 Vordergebäude 5.477,07 6689,038 1.211,96

2 Hintergebäude 7.779,73 8141,28 361,55

3 Rückgebäude 81,68 479,53 397,85

13.338,48 15.309,84 1.971,36Monatssummen

SEITE 1 VON 2



Monat Messstelle Strom Verbrauch Vorjahr Verbrauch akt.Jahr Differenz absolut

1 Vordergebäude 5.120,13 5644,589 524,45

2 Hintergebäude 7.753,07 8553,72 800,65

3 Rückgebäude 200,32 532,97 332,65

13.073,52 14.731,27 1.657,75Monatssummen

1 Vordergebäude 6.202,80 6501,6010 298,80

2 Hintergebäude 10.071,00 10377,60 306,60

3 Rückgebäude 168,00 828 660,00

16.441,80 17.707,20 1.265,40Monatssummen

1 Vordergebäude 6.081,75 6269,8111 188,06

2 Hintergebäude 8.676,56 8486,13 -190,43

3 Rückgebäude 468,28 811,45 343,17

15.226,59 15.567,39 340,80Monatssummen

1 Vordergebäude 5.688,07 6033,1212 345,05

2 Hintergebäude 8.835,87 8242,81 -593,06

3 Rückgebäude 428,33 679,55 251,22

14.952,27 14.955,48 3,21Monatssummen

SEITE 2 VON 2
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